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RETE ACQUE BIANCHE
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tubo acque bianche in PVC SN4

caditoie dim. 45x45 cm

pozzo perdente
P.P.
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LEGENDA

vasca disoleatore

pozzetto d'ispezione con separatore

tubo Ø 125 mm di collegamento caditoie

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

le acque meteoriche provenienti dai singoli lotti verranno

smaltite  nel sottosuolo di ciascun lotto con apposita vasca

per il recupero delle acque piovane per l'irrigazione.

vasca

pozzetto scolmatore

vasca di raccolta

DIMENSIONAMENTO POZZI PERDENTI

- Superficie scolante                              m² 7811,70

  nei Pozzi Perdenti

- Diametro                                              cm 200

- Altezza Pozzo                                      cm 380
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- Altezza Pozzo equivalente                  cm 3040

- Superficie scolante                             m² 5813.21
  nei Pozzi Perdenti

- Diametro                                              cm 200
- Altezza Pozzo                                      variabile

Dimensionamento per smaltimento acque
prima pioggia
n°2 vasche di raccolta cm 250x500 h=2,50

- Altezza Pozzo equivalente               variabile

Ottobre 2018

pozzetto d'ispezione

sezione trasversale

PARTICOLARE CAMERETTA D'ISPEZIONE

PER FOGNATURA ACQUE BIANCHE

scala 1/5

pianta

Pozzetto in calcestruzzo

TUBO IN CLS Ø40

CADITOIA PREFABBRICATA 45X45

GRIGLIA IN GHISA PER CADITOIE STRADALI

TIPO A NIDO D'APE
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rete acque nere

- N° Pozzi Perdenti                                8

- N° Pozzi Perdenti                                8

STATO DI FATTO

PIANO ATTUATIVO

PER IL COMPLETAMENTO
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